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大石田町では、次年子簡易水道が安全で良質な水であることを保証するために水質検査を

実施しております。水質検査計画は、水源からご家庭の蛇口に至るまで適正な水質管理を行

うために、水質検査場所や検査項目、検査頻度等を定めたものです。毎年事業年度の開始前

に策定し、公表することとしています。 

 

１．基本方針 

 水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために、以下の方針で水質検査を

行います。 

 （１）検査地点 

   水道法で義務づけられている水道水の検査を給水栓及び原水の給水栓で検査を行いま

す。 

 （２）検査項目 

   検査項目は、水道法で義務づけられた水質基準項目と指標菌検査（病原微生物）を行

います。 

（３） 検査頻度 

水質基準項目の検査は、規程回数を基本とし、過去の検査結果に応じて、項目毎に頻

度を設定し検査を実施します。 

 

２．水道事業の概要 

 （１）給水状況 

   次年子簡易水道の給水状況は、下表のとおりとなっています。 

区  分 内   容 

事 業 体 の 名 称 次年子簡易水道事業 

給 水 区 域 大石田町大字次年子地内 

給 水 区 域 面 積 ７４，０００㎡ 

計 画 給 水 人 口 ８３０人（令和５年度末給水人口 ５９人） 

計画一日最大給水量 １２５㎥（令和５年度実績 ２９㎥） 

一 日 平 均 給 水 量 令和５年度実績 ２７㎥ 

 

３．原水及び浄水の水質状況及び水質管理上の問題点 

    次年子簡易水道は湧水を水源としており、塩素消毒を行い、自然流下により安全で良

質な水をお届けしています。水質的には比較的安定しており、原水、浄水とも水質基準

値を満たしています。気温が上昇する夏期については塩素濃度が低下する傾向にありま

すが、薬剤を調整しながら、安全な水の供給に努めております。 
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４．水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由 

 （１）採水地点 

   採水地点は以下のとおり、毎日検査１か所、定期検査１か所の給水栓で行います。（別

紙「位置図」のとおり） 

①毎日検査（１回／日）大石田町大字次年子地内 

②定期検査（１回／月）大石田町大字次年子地内 

 

（２）検査項目及び検査頻度 

検査項目については下記のとおり行い、検査頻度については、水道法施行規則第１５

条第１項に定められた頻度を基本とし、過去３年間の検査結果に応じて、項目毎に頻度

を設定し検査を実施します。（別紙「令和７年度 次年子簡易水道 水質検査実施計画」

のとおり） 

 

  ①毎日検査 

１日１回、色・濁り・残留塩素の検査を行います。 

 

   ②定期検査（浄水） 

・毎 月 検 査 ９項目について月１回検査を行います。 

   ・３か月検査 １３項目について３か月に１回、検査を行います。 

   ・全項目検査 年１回、５１項目の水質検査を行います。 

    

   ③定期検査（原水） 

・指標菌検査 １か月に１回、クリプトスポリジウム（耐塩素性病原生物）の指標であ

る指標菌（大腸菌・嫌気性芽胞菌）の検査を行います。 

・全項目検査 年１回、消毒副生成物（№21～31）を除いた４０項目の水質検査を行

います。 

   ・クリプトスポリジウム（耐塩素性病原生物）検査 ３か月に１回、耐塩素性病原生

物であるクリプトスポリジウム及びグアルジアを対象として検査を行います。 

 

  ④PFOS 及び PFOA 検査 

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

を対象として検査を行います。 

 

５．臨時の水質検査に関する事項 

 臨時の水質検査は、次のような場合に行います。 

 ①水源の水質が著しく悪化したとき 

 ②水源に異常があったとき 

 ③給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき 



3 

 

 ④送水管などの水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき 

 ③その他必要があると認められるとき 

 

６．水質検査の方法 

 水質基準については、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」

に基づき行い、毎月の定期検査は厚生労働大臣登録検査機関へ委託します。 

また、採水は次年子産業協同組合に委託して行います。毎日検査については、水道使用者

へ委託し、行います。 

 

７．水質検査計画及び検査結果の公表の方法 

 町は水質検査計画と検査結果を町ホームページにより公表します。また、水質検査の結果

や使用者の意見を取り入れながら、毎年度計画の見直しに反映します。 

 

８．その他水質検査計画の実施に際し配慮すべき事項 

 水質汚染事故等が発生した場合には、山形県村山保健所、県防災くらし安心部食品安全衛

生課、近隣自治体、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合と連携を密にし、早期の原因除去、

復旧に努めます。 

 

 

お問い合わせ先  〒９９９－４１１２  

北村山郡大石田町緑町１番地  

大石田町建設課 

                 電話０２３７－３５－２１１１ 

                 FAX０２３７－３５－２１１８ 

                 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kanri-g@town.oishida.yamagata.jp 

 



〔位置図〕

□高区・低区配水池

毎日検査採水場所

〇定期検査採水場所
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検査結果
◆1/5以下
　⇒1回/年
◆1/10以下
　⇒1回/3年

計画測定頻度の理由

1 一般細菌 100以下/ml 1回/月 0 1回/月 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 大腸菌 検出されないこと 1回/月 不検出 1回/月 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.0003 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.00005 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

5 セレン及びその化合物 0.01mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.001 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

6 鉛及びその化合物 0.01mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.003 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/5超 1回/3月 4 ○ ○ ○ ○

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.001 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

8 六価クロム化合物 0.02mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.002 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.004 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

10 シアン化イオン及び塩化シアン 0.01mg/ℓ以下 1回/3月 0.001 1回/3月 4 ○ ○ ○ ○

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.25 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.08 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.1 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

14 四塩化炭素 0.002mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.0002 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.005 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

16
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラン
ス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.001 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

17 ジクロロメタン 0.02mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.001 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.001 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

19 トリクロロエチレン 0.01mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.001 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

20 ベンゼン 0.01mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.001 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

21 塩素酸 0.6mg/ℓ以下 1回/3月 0.06 1回/3月 4 ○ ○ ○ ○

22 クロロ酢酸 0.02mg/ℓ以下 1回/3月 0.002 1回/3月 4 ○ ○ ○ ○

23 クロロホルム 0.06mg/ℓ以下 1回/3月 0.001 1回/3月 4 ○ ○ ○ ○

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/ℓ以下 1回/3月 0.003 1回/3月 4 ○ ○ ○ ○

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/ℓ以下 1回/3月 0.001 1回/3月 4 ○ ○ ○ ○

26 臭素酸 0.01mg/ℓ以下 1回/3月 0.001 消毒に次亜塩素酸を使用しているため 1回/3月 4 ○ ○ ○ ○

27 総トリハロメタン 0.1mg/ℓ以下 1回/3月 0.001 1回/3月 4 ○ ○ ○ ○

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/ℓ以下 1回/3月 0.003 1回/3月 4 ○ ○ ○ ○

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/ℓ以下 1回/3月 0.001 1回/3月 4 ○ ○ ○ ○

30 ブロロホルム 0.09mg/ℓ以下 1回/3月 0.001 1回/3月 4 ○ ○ ○ ○

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/ℓ以下 1回/3月 0.008 1回/3月 4 ○ ○ ○ ○

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.017 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.01 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

34 鉄及びその化合物 0.3mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.03 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

35 銅及びその化合物 1.0mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.09 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 6.9 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.001 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

38 塩化物イオン 200mg/ℓ以下 1回/月 7.0 1回/月 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 24 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

40 蒸発残留物 500mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 69 1回/年 　 1回/年 1 ○

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.02 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

42 ジェオスミン 0.00001mg/ℓ以下 1回/月 ○ 0.000001 原因藻類の発生なし 1回/年 1 ○

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/ℓ以下 1回/月 ○ 0.000001 原因藻類の発生なし 1回/年 1 ○

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.002 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

45 フェノール類 0.005mg/ℓ以下 1回/3月 ○ 0.0005 1回/3年 過去3年間の最高値が基準値に比べて1/10以下 1回/年 1 ○

46 有機物（全有機炭素(TOC)の量） 3mg/ℓ以下 1回/月 0.3 1回/月 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47 ｐＨ値 5.8以上8.6以下 1回/月 7.2 1回/月 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

48 味 異常でないこと 1回/月 異常でない 1回/月 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

49 臭気 異常でないこと 1回/月 異常でない 1回/月 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50 色度 ５度以下 1回/月 0.5度未満 1回/月 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

51 濁度 ２度以下 1回/月 0.1度未満 1回/月 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計画
測定
頻度

回
数

３月

回数減可

令和７年度　次年子簡易水道　水質検査実施計画

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月８月№ 検査項目 ４月 ５月 ６月 ７月基準値
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